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1 Aufgabenstellung

Die WEB Windenergie AG plant ein Repowering des Windparks Auerstahl | in
der Gemeinde Auersthal im Bezirk Ganserndorf in Niederosterreich. Das Vor-
haben tragt die Bezeichnung ,Windpark Auersthal Repowering 1“ (kurz ,AUERS-
R 1).

Derzeit werden zehn Bestandsanlagen in den Gemeinden Auersthal (7 WKA)
und Bockflief (3 WKA) des Typs VESTAS V 90 2.0 MW NH 105 m betrieben, die
mit UVP-Bescheid der NO LReg vom 21.12.2004, RU4-U-147/113 als Teil des
Windparks Marchfeld Nord von der NO LReg, genehmigt und 2006 in Betrieb
genommen wurden. Diese zehn Anlagen wurden mit UVP-Abnahmebescheid
der NO LReg vom 30.06.2014, RU4-U-147/169-2014, unter der Bezeichnung
+~Windpark Auersthal“ abgenommen.

Die sieben Anlagen im Gemeindegebiet Auersthal werden nun "repowered" und
durch modernere Anlagen ersetzt. Die drei Bestandsanlagen (WKA) am Ge-
meindegebiet der Gemeinde Bockflie3 bleiben unverdndert bestehen. Diese
Anlagen werden kunftig unabhangig vom gegenstandlichen Repowering-
Vorhaben als "Windpark Bockflief3 I" betrieben.

Mit dem gegenstandlichen Repowering-Vorhaben sollen sohin

= jene sieben Bestandsanlagen (WKA) zu je 2 MW, die auf dem Gemeinde-
gebiet von Auersthal bestehen, riickgebaut und

= durch acht neue WKA, leistungsfahigere Anlagen mit einer Gesamtleistung
von 53,3 MW, ersetzt werden.

Von den acht geplanten Windkraftanlagenstandorten befinden sich sieben in-
nerhalb der vom Land Niederdsterreich gemaR § 20 Abs. 3b NO ROG 2014
durch Verordnung ausgewiesenen Eignungszone WE 19. Ein Anlagenstandort
(AUERS 6) liegt aufierhalb der Eignungszone auf einer bereits zuvor bestehen-
den Flachenwidmung, welche Uber eine Bebauungseinschrankung mit einem
maximal zulassigen Schall-Emissionspegel von 103 dBA verflgt.

Die Gesamtleistung des zu repowernden Windparks betragt 14 MW. Durch das
gegenstandliche Repowering-Vorhaben erhoht sich die Gesamtleistung um
39,3 MW auf 53,3 MW. Damit erfolgt eine Erhéhung der Gesamtkapazitat des
Windparks um mehr als 100 % des Schwellwertes von 30 MW gemafd Z 6 lit. a
des Anhangs 1 des Umweltvertraglichkeitspriufungsgesetzes (UVP-G 2000)
idgF. Demnach hat sich die Konsenswerberin zur Durchfihrung einer Umwelt-
vertraglichkeitsprifung entschieden.

Das Vorhaben umfasst folgende Bestandteile:

= Abbau und Abtransport von sieben bestehenden Anlagen des WP Auerst-
hal |

=  Rickbau der Fundamente und Rekultivierung von nicht mehr bendtigten
Montageflachen und Stichwegen
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= Errichtung und Betrieb von sieben Windkraftanlagen des Typs Nordex
N163 mit einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Nabenhbéhe von
164 m und einer installierten Generatorleistung von 6,8 MW

= Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage des Typs Nordex N149 mit
einem Rotordurchmesser von 149 m, einer Nabenhdhe von 164 m und
einer installierten Generatorleistung von 5,7 MW

. Errichtung bzw. Ertlchtigung der Zuwegung und des internen Windpark-
Wegenetzes

= Errichtung von Kranstell- und Montageflachen

= Errichtung der windparkinternen 20-kV-Verkabelung und von zwei
Schaltstationen

= Weiterverwendung der bestehenden 20-kV-Netzableitung in das UW Bock-
flie

= Errichtung einer zusatzlichen 20-kV-Netzableitung in das bestehende UW
Bockflie

. Errichtung von Eiswarn-Tafeln und Leuchten inkl. Verkabelung

Die Gesamtleistung des bestehenden Windparks Auersthal | betragt 14 MW.
Durch das gegenstandliche Repowering-Vorhaben erhéht sich die Gesamtleis-
tung um 39,3 MW auf 53,3 MW. Damit erfolgt eine Erhdhung der Gesamtkapa-
zitat des Windparks um mehr als 100 % des Schwellwertes von 30 MW gemaf
Z 6 lit. a des Anhangs 1 des Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetzes (UVP-G
2000) idgF. Das Vorhaben unterliegt somit dem UVP-G 2000, in dessen Rah-
men auch die materiengesetzlichen Bewilligungen, wie insbesondere nach dem
Niederdsterreichischen Elektrizitdtswesensgesetz 2005 idgF. (NO EIWG), dem
Luftfahrtgesetz 1957 idgF. und dem Niederosterreichischen Naturschutzgesetz
2000 idgF. (NO NSchG) miterteilt werden.

Als mafdgebliche Grundlage zur Durchfihrung des UVP-Verfahrens ist eine Um-
weltvertraglichkeitserklarung (UVE) vorzulegen, welche die nach § 6 Abs. 1
UVP-G 2000 idgF. vorzulegenden Angaben enthdlt. Die Firma Energiewerkstatt
Verein wurde von der Konsenswerberin beauftragt, die Einreichunterlagen fur
das UVP-Verfahren zu erstellen.

Die UVE wurde der UVP-Behérde in der Fassung der Rev.0 mit Datum
21.07.2021 vorgelegt, von dieser auf Vollstandigkeit gepriuft und ein entspre-
chender Verbesserungsauftrag erteilt (ZI. WST1-UG-41/011-2022).

Das vorliegende Dokument stellt nun die Umweltvertraglichkeitserklarung vom
Juli 2022 einschlieRlich der Erganzungen dar, welche aufgrund der Vollstan-
digkeitsprifung erforderlich wurden.

Ein der UVP beiliegendes Dokument ,Stellungnahmen zu den Nachreichungen
- WINDPARK AUERSTHAL, verfasst von der energiewerkstatt (EW), listet die
seitens der ASV fir erforderlich erachteten Ergdnzungen auf und gibt Hinweis
auf die Durchfihrung im Planungskonvolut.
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Weiters sind seit der Ersteinreichung der UVE Rev. O vom 21.07.2022 zwei An-
derungen im Projekt aufgetreten.

Die Anderung 1 beinhaltet eine Verlegung der Energieableitung nérdlich des
UW-Bockflie3 nahe der bestehenden WKA BF-I-5. Diese Projektanderung ist im
Kap. 2 beschrieben, verursacht in Folge jedoch keine relevanten Umweltaus-
wirkungen auf die einzelnen Schutzgiter und damit auch keine Anderung der
Bewertung in der UVE.

Die Anderung 2 beinhaltet die Querung der Energieableitung durch einen
Windschutzglirtel in Form einer Spulbohrung. Die nichtforstliche Nutzung des
Waldbodens erfordert eine Rodungsbewilligung, auch wenn kein Gehdlz ent-
fernt wird. Daher werden im Kap. 2 die technischen Aspekte der Rodung ange-
fihrt und im Kap. 5 bei den Aussagen zu den wesentlichen Auswirkungen des
Vorhabens anstatt des ,No-impact-Statements“ ein Kapitel 5.8 Schutzgut
Mensch, Teilaspekt Forstwirtschaft/-0kologie eingefigt und in weiterer Folge
bewertet.

Die Erganzung des Kap. 5.9 Schutzgut Mensch, Teilaspekt Jagdwirtschaft/-
Okologie beinhaltet vorwiegend die Darstellung der Bestandssituation, wie es in
der Stellungnahme des ASV fur Forst- und Jagdokologie gefordert wurde.

Die UVE WP Auersthal Repowering | in der Vers.2 ist mit dem Verweis auf Er-
ganzungen zum Schallgutachten versehen (vgl. Kap. 5.4) und einer Festlegung
der Verkehrsfuhrung von Westen Uber die L13 ins Vorhabengebiet. Die Ergan-
zungen zum Schallgutachten fihren zu keinen Auswirkungen hinsichtlich der
Bewertungen in der UVE-Windpark Auersthal RI.

Die Projektanderungen und die infolge der Vollstandigkeitsprufung erforderli-
chen Ergénzungen haben fir die zu untersuchenden Schutzgiiter keine Ande-
rung der Bewertung der bereits festgestellten Umweltauswirkungen zur Folge.

Die Gliederung der vorliegenden UVE folgt im Wesentlichen den Vorgaben des
UVP-G 2000. Schutzguter, die von erheblichen Auswirkungen durch das Vorha-
ben nicht betroffen sind, werden im Rahmen sogenannter ,begrindeter no-
impact-statements“ abgehandelt.

Kap. 2 der vorliegenden UVE legt die Grundzuge des Vorhabens, die maf3gebli-
chen umweltrelevanten Angaben sowie das Klima- und Energiekonzept dar.
Kap. 3 beschreibt die Null-Variante, die zugleich die Grundlage fur die Beurtei-
lung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt bildet, und stellt die von
der Projektwerberin gepriften Alternativen vor. In Kap. 4 erfolgt eine Prifung
des Vorhabens auf Konsistenz mit den relevanten Ubergeordneten Planen und
Programmen.

In Kap.5 werden die wesentlichen Auswirkungen des Vorhabens auf die
Schutzgiter des UVP-Gesetzes erfasst und bewertet. Kap. 6 fasst die im Pro-
jekt enthaltenen Mafnahmen zur Vermeidung, zur Geringhaltung sowie zum
Ausgleich umweltrelevanter Auswirkungen zusammen. In Kap. 7 werden die
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umweltrelevanten Auswirkungen der Bau-, Betriebs-, Stérfall- und Nachbe-
triebsphase einschlieRlich samtlicher Wechselwirkungen und Wechselbezie-
hungen synoptisch zusammengestellt und abschlieBend gutachtlich bewertet.
Kap. 8 schlief3t mit einer allgemein verstandlichen Zusammenfassung der UVE.

Abb. 1.1 zeigt die Lage des Vorhabens in einem Ubersichtsplan.
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Abb. 1.1:  Ubersichtsplan
[Quelle: NOGIS]
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2 Beschreibung des Vorhabens
gem. § 6 Abs.1 Z. 1 UVP-G 2000 idgF.

Die Vorhabensbeschreibung mit zugehodrigen technischen Unterlagen wurde
erstellt von:

energiewerkstatt® Verein und Technisches Biro fir erneuerbare Energie
Ansprechpartner: DI Andreas Krenn

Heiligenstatt 24

A-5211 Friedburg

Der Bericht liegt den Antragsunterlagen in Ordner B: Vorhabensbeschreibung,
hier B.1 Technische Vorhabensbeschreibung im Original bei.

Die nachfolgende Kurzfassung der Vorhabensbeschreibung gibt einen Uber-
blick Uber wesentliche, die Umweltauswirkungen des Vorhabens bestimmende
Informationen zum Vorhaben.

2.1 Grundziige und Eckdaten des Vorhabens

Das Vorhaben umfasst die Errichtung von 7 Windkraftanlagen des Typs Nordex
N163/6.8 MW mit einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Nabenhohe von
164 m+GOK, mithin einer maximalen Gesamthohe von 255,5 m+GOK und ei-
ner Nennleistung von 6.800 kW, sowie von 1 Windkraftanlage des Typs Nordex
N149/5.8 MW mit einem Rotordurchmesser von 149 m, einer Nabenhohe von
164 m+GOK, mithin einer maximalen Gesamthohe von 238,5 m+GOK und ei-
ner Nennleistung von 5.700 kW. 7 bestehende Windkraftanlagen des Typs
VESTAS VOO0 mit einer Nabenhdhe von 105 m+GOK und einer Nennleistung
von je 2,0 MW werden in der Folge demontiert.

Die Ableitung der gewonnenen Energie erfolgt Uber ein 20-kV-Erdkabelsystem
zum bestehenden UW BockflieR der Netz NO GmbH. Im Windparkareal wird ei-
ne Schaltstation neu errichtet. Soweit moglich wird das Erdkabelsystem des
bestehenden Windparks weiter genutzt.

Die Zufahrt zum Windparkareal erfolgt von der L 13 Uber bestehende Feldwe-
ge, welche hinsichtlich des Wegeaufbaues, der Kurvenradien und Ausbaubrei-
ten teilweise adaptiert werden. Darlber hinaus werden Teile der Zufahrten zwi-
schen dem bestehenden Wegenetz und den Montageplatzen neu errichtet. Die
temporare Adaptierung der Zuwegung erfolgt mittels PlattenstrafRen, die dau-
erhaft verbleibenden Zuwegungen werden befestigt.
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2.2 Lage, Standort und Flachenanspruch des Vorhabens mit Angaben nach
Anlage 2 UVP-G

Sowohl die geplanten als auch die zur Demontage vorgesehenen Windenergie-
anlagen liegen im Land Niederdsterreich im pol.Bez. Ganserndorf in der Ge-
meinde Auersthal, Katastralgemeinde Auersthal. An die Gemeinde Auersthal
grenzen die Gemeinden Grof3-Schweinbarth, Matzen - Raggendorf, Schonkir-
chen - Reyersdorf und Strasshof an der Nordbahn im Bezirk Ganserndorf sowie
Bockflief3, Grof-Engersdorf und Wolkersdorf im Weinviertel im Bezirk Mistel-
bach an. Die Energieableitung in das bestehende UW Bockflief} sowie die not-
wendigen Bauzufahrten liegen z.T. in den Gemeinden Bockfliefs (Netz und Zu-
fahrten) und GroR-Engersdorf (Zufahrten).

Fur die Turmfundamente sowie dauerhaft erforderliche Zufahrten und Kran-
stellflachen wird eine Flache von 2,15 ha bisher landwirtschaftlich genutzter
Flache dauerhaft in Anspruch genommen. Dem steht eine Rekultivierung von
0,40 ha aus der Demontage bestehender Anlagen gegenuber. Eine Flache von
14,12 ha wird dartber hinaus temporar fur Lager- und Montageflachen, fur
Bauzufahrten und fur die Kabeltrassen der Energieableitung vorubergehend in
Anspruch genommen.

Wald iSd. ForstG 1975 idgF., worunter auch Bodenschutzanlagen (sog. Wind-
schutzgirtel) fallen, wird im Ausmafd von 7 m2 dauernder Rodung und 20 m?2
befristeter Rodung (Verlegung Erdkabel mittels Spulbohrung) in Anspruch ge-
nommen. Technische Rodungen erfolgen nicht.

Schutzwlrdige Gebiete der Kategorien A, B, C, D und E gem. Anlage 2 UVP-G
sind vom Vorhaben nicht betroffen.

Sieben der acht Anlagen liegen innerhalb der im ,Sektoralen Raumordnungs-
programm Uber die Windkraftnutzung in Niederdsterreich” als Zone gemaf
§ 19 Abs. 3a NO ROG 1976 festgelegten ,Vorrangzone VO 19“. Fiir sémtliche
Anlagen liegt eine rechtskraftige Widmung als ,Grunland Windkraftanlagen*
gemaf § 20 NO ROG 2014 idgF vor.

2.3 Bestehende und geplante Windkraftanlagen im relevanten Umfeld

Im naheren Umfeld um das Vorhaben befinden sich weitere Windkraftanlagen
bzw. Windparks, darunter die drei 2006 errichteten Anlagen des Windparks
Bockflief | und die beiden Anlagen des 2016 errichteten Windparks Auerst-
hal Il der Konsenswerberin. Die drei Anlagen auf dem Gemeindegebiet von
BockflieR wurden gemeinsam mit den Anlagen auf dem Gemeindegebiet von
Auersthal im Vorhaben mit der Projektbezeichnung ,Windpark Marchfeld Nord*
bewilligt. Die drei Bestandsanlagen (WKA) am Gemeindegebiet der Gemeinde
Bockflief bleiben unverandert bestehen.
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Ostlich des Vorhabens liegt der Windpark Ganserndorf West der EVN Natur-
kraft. Abb. 2.1 gibt eine Ubersicht iiber Windkraftanlagen im naheren Umfeld
um das Vorhaben.

Legende
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AUERS 7 ®
® y .AUERS 6

Abb. 2.1:  Ubersicht (iber benachbarte Windparks und Windkraftanlagen

2.4 Bauphase

Teil des Vorhabens ist der Abbau der sieben Altanlagen des Bestandwindparks
Auersthal | inkl. der Nebenanlagen wie der bestehenden Kranstellflachen. Die-
se WKA sind vom Typ Vestas V 90 mit einem Rotordurchmesser von 90 m und
eine Nabenhdhe von 105 m. Der Abbau dieser Anlagen beginnt mit dem Ab-
saugen der wesentlichen Betriebsole und der Vorbereitung fur die Demontage.
Mit Autokranen werden die Fligel, die Gondel und die einzelnen Turmteile
durch geschultes Demontagepersonal nacheinander rickgebaut.

Die Anlagenteile Turm (Stahl) und Rotorblatter (GFK) werden vor Ort in kleinere
Stucke zerteilt, gegebenenfalls wird gegen die Staubausbreitung eine Einhau-
sung errichtet. Die zerkleinerten Anlagenteile sowie die nach der Demontage
unverandert belassenen Maschinenhauser werden anschliefend per LKW ab-
transportiert und fachgerecht entsorgt.

Die Fundamente werden nach der Abtragung der Anlagen bis auf das Niveau
von -1m GOK abgeschramt, darunter bleiben die Fundamente erhalten. Dort,
wo die neuen Anlagenfundamente direkt im Bereich der Altanlagenfundamente
zu liegen kommen (Anlagen AUERS 2, 4 und 6), werden die Altfundamente
komplett abgeschramt. Die verbliebenen Hohlrdume werden naturnah mit dem
Aushubmaterial der Baggerarbeiten fur die neuen Anlagenfundamente aufge-
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fUllt und anschliefend begrint. Das bei den Schramarbeiten entstehende
Bruchmaterial wird weiter zerkleinert und in weiterer Folge als Material fur We-
gebau etc. im Windparkgelande verwendet.

Die Errichtung und Inbetriebnahme der neuen Anlagen verlaufen in folgenden
Schritten:

1. Verlegung der Erdkabel

Adaptierung der Zufahrtswege
Errichtung der Kranstellflachen
Errichtung der Fundamente

Montage bzw. Errichtung der Anlagen
Inbetriebnahme und Testbetrieb

7. Rekultivierung

o s~ wWNDd

Zur Errichtung der Windkraftanlagen mussen Stellflachen flir den Montagekran
und die Hilfskrdne sowie eine temporare Montageflache errichtet werden. Da-
bei werden die Kranstellflachen dauerhaft befestigt, die Montageflachen wer-
den vorubergehend als geschotterte Flachen ausgefuhrt. Fir Kranstellflachen
und Zuwegungen kann fallweise ein Bodenaustausch notwendig werden, um
die Tragfahigkeit zu gewahrleisten.

Die Verkehrsfiihrung im Windparkgelande verlauft zum groften Teil Uber die
bestehenden Wege des Windparks Auersthal I. Die bereits bestehenden Feld-
wege und Trompeten werden, insbesondere um den Transportanforderungen,
Lastklassen und Kurvenradien der Schwertransporte zu entsprechen, zum Teil
verbreitert und adaptiert. Es handelt sich dabei groftenteils um temporare
Adaptierungsmaflnahmen mit befahrbaren Plattenelementen, die nach Ab-
schluss der Bauphase wieder riickgebaut werden. Die Zuwegung zu den Anla-
gen wahrend der weiteren Betriebsphase erfolgt Uber dauerhaft befestigte
Wegabschnitte, die deutlich weniger Flache in Anspruch nehmen und flir den
Wartungs- und Servicebetrieb ausreichend dimensioniert sind.

Abb. 2.2 gibt einen Uberblick iiber die in der Bauphase benétigten Flachen ein-
schliefllich der windparkinternen ErschlieSung.
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AUERS 6

Abb. 2.2: Lageplan mit Darstellung der internen Wegfliihrung und der Kran-
stell- und Montageflachen Teil Std

Die Stromversorgung wahrend der Bauphase erfolgt Uber mobile Dieselaggre-
gate. Sanitare Einrichtungen werden von der bauausfuhrenden Firma zur Ver-
fugung gestellt. Als Aufenthaltsrdume stehen Baucontainer zur Verfugung.

Die Kabelverlegung erfolgt soweit moglich mittels Pfligetechnik, ansonsten in
offener Klinette im Bereich von Landwirtschaftsflachen in mindestens 100 cm
Tiefe und unter Wegen in mindestens 80 cm Tiefe.

Far den Abbau der Bestandsanlagen ist eine Zeitdauer von etwa 18 Wochen
vorgesehen. Fur die Errichtung der Neuanlagen sind weitere ca. 54 Wochen
vorgesehen. Im Vorfeld der Bauarbeiten bzw. parallel mit dem Oberbodenab-
trag wird eine archaologische Prospektion durchgefuhrt.

2.5 Verkehrskonzept

Die Zufahrt zum Windparkgelédnde erfolgt etwa 500 m sudlich der Ortschaft
BockflieR von der LandesstrafRe L 13 (iber bereits bestehende Feldwege.

Die Breite der bestehenden Feldwege bzw. der temporar/permanent befestig-
ten Wege variiert zwischen 4,00 und 8,00 m.

Die Ausfahrt aus dem Windparkgelande erfolgt fur jegliche Transporter (z.B.
Fahrzeuge der Rotorblatter oder Turmsegmente) tber den Zufahrtsweg zurlck
zur westlich des Windparks gelegenen LandesstraRe L13.
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Der Abtransport der abzubauenden Bestandsanlagen erfolgt Uber das beste-
hende Wegenetz und die L 13 Richtung S1 / S2, Auffahrt Breitenlee und von
dort aus in Richtung des zukunftigen Bestimmungsortes. Die zerkleinerten Be-
standsfundamente werden fur die Befestigung der neuen Bauplatze herange-
zogen und daher nur innerhalb des Windparkgelandes transportiert.

Der Antransport der WKA-Komponenten erfolgt auf dem regionalen StrafRen-
netz Uber die S1 bzw. S2, Abfahrt Breitenlee und in weiterer Folge Uber die
LB 8 Richtung Deutsch-Wagram und die L 13 Richtung Bockflief3.

Die Anfahrt fur Beton- und Erdmaterialtransporte sowie von anderen Baufahr-
zeugen in das Windparkareal erfolgt uber die L 13 und die bestehenden Wege
des Windparks Auersthal .

Abb. 2.3 zeigt die Verkehrsfihrung innerhalb des Windparkareals und den An-
schluss an das regionale StrafRennetz.

Die Zufahrtsmdglichkeit zum Windpark bleibt auch in der Betriebsphase fur all-
fallige Reparaturen u.dgl. erhalten.
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Abb. 2.3:  Verkehrsfuhrung im Windparkareal

2.6 Rodungsbedarf (geméafd Forstgesetz 1975)
2.6.1 Rodungszweck

Zweck der nachfolgend im Detail dargestellten Rodung ist die die Verlegung
von Erdkabelsystemen zur elektrischen Anbindung der WKAs des geplanten
Windparks Auersthal RI. Dies betrifft ausschliefllich eine flachenmafig geringe
Querung eines Windschutzgurtels fir die Gewahrleistung der Netzanbindung in
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der Betriebsphase. Das Ausmaf der dauerhaften und befristeten Rodungen ist
in der folgenden Abbildung dargestellt. Der Rodungsplan liegt im Ordner B:
Vorhaben: Projektbeschreibung, Plane etc. vor.

Abb. 2.4:  Situationsplan der Rodung Windpark AUERS RI

[Quelle: energiewerkstatt Verein und TB]

LEGENDE

[ 1  roDUNG TEMPORAR —— — — 20KV NETZABLEITUNG

[  RoDUNG DAUERHAFT

Eine dauernde Rodung ist im Bereich der Kabeltrasse zwischen der WKA
AUERS 5 und AUERS 3 ndtig. Davon betroffen ist die GN°3649 im Zuge der
Querung eines Windschutzglrtels durch die Verlegung des Erdkabels mittels
Spulbohrung. Obwohl bei der Spulbohrung kein Geholz zu entfernen ist, han-
delt es sich um eine Rodung, da dies eine nichtforstliche Nutzung von Waldbo-
den darstellt.

Fir diese bauliche Mafnahme wird flr eine Trassenbreite von 1°m um eine
dauerhafte Rodung angesucht. Der betroffene Windschutzgurtel (GN 3649) ist
in diesem Teilstick ca. 6,60 m breit, woraus sich eine dauernde Rodungsfla-
che von rund 7 m? ergibt. Abgesehen von diesem Teilstlck verlauft die Netzab-
leitung auf Feldwegen und Ackern.

Vorubergehende (befristete) Rodungen sind fir die Dauer der Bauphase auf
den benachbarten Flachen der Spulbohrung, welche frei von Hindernissen sein
mussen (Lichtraum der Sondertransporte), in einer Breite von jeweils 1,5 m
erforderlich. Daher wird eine Flache von 20 m? als vorUbergehende (befristete)
Rodung beantragt.
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2.6.2 AusmaB der Rodungen

Die von forstrechtlich relevanten MaSnahmen betroffenen Flachen sind in der
nachfolgenden Rodungstabelle erfasst.

Kabeltrasse | 3649 | KG 06003 Auersthal 20m?2 7 m2

Tab. 2.1:  Flachenausmaf forstrechtlich relevanter Manahmen

Die infolge der (technischen) Rodung berlihrten Rechte bezogen auf den Teil-
bereich der GP 3649, betreffen ausschliefllich den Eigentiimer der Grundpar-
zelle mit dem bestehenden Windschutzglrtel. Weitere Waldflachen, welche in
einem Abstand von 40 m zu den technischen Rodungsflachen hinichtlich der
Nachbarrechte zu analysieren sind, sind nicht betroffen.

Die technische Rodungsflache (dauerhaft und temporar) umfasst eine Gesamt-
flache von 27 m2. Eigentimer der Flache ist die Marktgemeinde Auersthal. Ein
aktueller Grundbuchauszug der betreffenden Parzelle ist in Ordner C.1.1 bis
C.1.9 Beruhrte Rechte enthalten.

2.7 Emissionen, Immissionszunahmen

Nach § 6 Abs. 1 UVP-G sind in der UVE, Angaben zu Art und Menge der zu er-
wartenden Ruckstande und Emissionen (insbes. zur Belastung des Wassers,
der Luft und des Bodens), zu L&rm, Erschitterungen, Licht, Warme, Strahlung
usw., die sich aus der Verwirklichung und dem Betrieb ergeben, vorzulegen.

Rackstdnde und Emissionen entstehen bei Windkraftanlagen bzw. Windparks
im Wesentlichen
1. in der (RUck-)Bauphase von bestehenden bzw. neuen Anlagen in Form
von Schall-, Staub- und Abgasemissionen aus Erdbewegungen, Trans-
porten und Fahrbewegungen (Abbau und -transport von Altanlagen, Re-
kultivierung nicht mehr genitzter Standorte, Errichtung neuer Bauzu-
fahrten, Erdbewegungen zur Errichtung von Fundamenten, Anlieferung
und Aufbau von neuen Anlagen),

2. in der Betriebsphase in Form von Schallemissionen (Windabrissgerau-
schen, Getriebegerduschen) und Schattenwurf der Anlagen sowie Ab-
gasemissionen im Zuge von Wartungs- und Reparatureinsatzen.

Zu Schall und Schattenwurf wurden eigenstandige Fachgutachten zum Vorha-
ben erstellt, die den Antragsunterlagen beiliegen (Ordner D: Umweltauswir-
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kungen, hier D.3 Fachbeitrdge UVE). Die Fachgutachten beinhalten auch An-
gaben zu den entsprechenden Immissionszunahmen. Die Ergebnisse der Gut-
achten bilden die Grundlage fur die Bewertung der einschlagigen UVP-
Schutzglter. Auf die Fachbeitrage wird an dieser Stelle verwiesen.

Emissionen in Form von Warme, Strahlung oder Licht entstehen allenfalls in
unerheblichem Ausmaf (Abwarme von Motoren etc.), eine weitere Betrachtung
dieser Emissionen ebenso wie der Geruchsemissionen wird als nicht-
erforderlich erachtet.

2.8 Rickstande und Abfélle
2.8.1 Bauphase

Die bei dem Abbau der Altanlagen und der Errichtung des neuen Windparks
anfallenden Aushubmengen und die bendtigten Mengen an Baumaterialien
sind in Tab. 2.2 dargestellt. Die Mengen wurden auf Grundlage der Abmessun-
gen der Netzableitung, Fundamente, Montageplatze und Wege ermittelt.
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Einheit Gesamt Seitlich lagernd | Abtransport | Anlieferung
Riickbau der Bestandsanlagen
2!;:2:?;:2:1:;?11undamenten (m?] 5.333 5.333
Stahl (Tirme, WKA Komponenten) [t] 560 560
Schotterabtrag befestigter Flachen [m?] 1.995 1.995
Errichtung der Netzableitung
Kabellange [m] 8.063 8.063
Erdarbeiten in der Errichtungsphase
\?f:geen;auushub fur dauerhaften (] 2011 2011
Zoaclijeer;::fst?ub Kranstellflichen (] 6.660 6.660
Bodenaushub Fundament [m3] 9.114 5.233 3.880
Antransport von Baustoffen in der Errichtungsphase
Bruchschotter 65542 51.073
Antransport von Baggermatten
Baggermatten [stk] 6.902 6.902

Riickbau und Rekultivierung

Rickbau befristet befestigter

Montageflachen [m?] 28.633 28.633
Rekultivierung alter WKA-Standorte [m?] 1.995

Abtransport von Baggermatten
Baggermatten [stk] 6.902 6.902

Tab. 2.2:  Materialmengen Ruckbau, Netzableitung, Wegebau, Kranstellfla-
chen, Montageflachen und Fundamente

Die bei der Demontage der Bestandsanlagen und der Montage der Neuanlagen
anfallenden Abfélle und Reststoffe sind in einer vom Hersteller verfassten Zu-
sammenstellung dargestellt (vgl. Ordner C: Sonstige Unterlagen, hier C.3
WKA-Unterlagen Allgemein N 163 und N 149, C3_18_ Abfallbeseitigung
und C3_19 Abfaelle bei Anlagenbetrieb_D4k). Tab. 2.3 zeigt Art und Menge
der zu erwartenden Abfalle.
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Material Sl e Gese?:“::?: *
) [ka]
Karton 50 650
Folie Polyethylen 60 780
Holz 500 6.500
Styropor 100 1.300
Teppichreste 5 65
Kabelreste 30 390
Kabelbinderreste 1 13
Verpackungsmaterial 30 390
Haushaltsabfall 20 260
Karton 10 130
Tab. 2.3:  Art und Menge anfallender Reststoffe in der Abbau- und Errich-

tungsphase

Far die Erhebung der Gesamtmenge wurden die Herstellerangaben zu den ge-
planten Anlagen auf die abzubauenden Altanlagen anhand der Gréfenverhalt-
nisse umgelegt, dabei wurde ein Sicherheitsaufschlag von 20 % angewendet.
Far die fachgerechte Entsorgung dieser Materialien werden vom Hersteller
ausschlieBlich zertifizierte Unternehmen beauftragt.

2.8.2 Betriebsphase

Die in der Betriebsphase anfallenden Abfalle und Reststoffe sind in einer vom
Hersteller verfassten Zusammenstellung dargestellt (vgl. Ordner C: Sonstige

Unterlagen, hier C.3 WKA-Unterlagen Allgemein N 163 und N 149,
C3_19_Abfaelle bei Anlagenbetrieb_D4k). Folgende Tabelle zeigt Art und
Menge der zu erwartenden Abfélle in der Betriebsphase.

Handelsname Abfallmenge | Anfallhadufigkeit rechn. Jahresmenge QZ:‘,II‘:ES'ZI;
Offilter 10 kg jéhrlich 10 kg 1502022
Offilter 0,5 kg jahrlich 0,5 kg
Beluftungsfilter 0,5 kg jahrlich 0,5 kg 150203
Beliiftungsfilter 1md jahrlich 1md
Kohlebiirsten 5kg jahrliche Inspektion 2,5kg 160216
Kohlebiirsten 3 kg Tausch n. Befund 1,5 kg
Bremsbelage 12 kg n. Befund ca. 5-jahrlich 2,4 kg 160112

7 kg jéhrlich 7 kg 1603052
Kihlwasser 300 kg n. Befund ca. 5-jahrlich 60 kg
Akkumulatoren 225 kg 5-jahrlich 45 kg 1606012
Fett 35 kg jahrlich 35 kg 1201122
o] 0,75 m? n. Befund ca. 7-jahrlich 0,1 m?
ol 0,015 m3 n. Befund ca. 7-jahrlich 0,002 m? 1302062
ol 0,132 m? n. Befund ca. 7-jahrlich 0,019 m?
Ol 0,025 m® 5-jahrlich 0,005 m® 1301102
Papiertlicher 2kg jahrlich 2 kg 1502022
Putzlappen 25 kg jahrlich 25kg
Restmill 10 kg jahrlich 10 kg 200301

Tab. 2.4:  Art und Menge anfallender Abfélle in der Betriebsphase
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Diese Abfalle werden unmittelbar bei deren Anfall direkt von den Montage-,
Service- und Wartungsarbeiten durchfUhrenden Unternehmen Ubernommen
und fachgerecht entsorgt.

Da es sich bei den genannten Betriebsmitteln um wassergefahrdende Stoffe
handelt, verfugt jede der gegenstandlichen Windkraftanlagen Uber entspre-
chende Rickhaltevorrichtungen.

Samtliche Systeme, die zu Flussigkeitsaustritten fihren kénnen (Hydraulik,
Kihlung, Getriebe) sind mit Niveauschaltern ausgestattet, die bei Leckage eine
Fehlermeldung abgeben und in der Folge einen Not-Stopp auslosen. Dabei wird
unter anderem der betroffene Kreislauf durch Abstellen von Pumpen und
Spannungsfreischaltung von Magnetventilen gesperrt und ein Nachlaufen von
austretenden Flussigkeiten verhindert. Vorbeugend wird eine Vielzahl von
Druck- und Temperaturstanden laufend Uberwacht, wodurch bereits geringe
Verluste von Betriebsmitteln erkannt und weitere Verluste verhindert werden
kdnnen.

Im Betrieb der Windkraftanlage fallen keine festen Abfalle an. Etwaige Ersatz-
teile und deren Verpackungsmaterial werden seitens der Lieferanten zurtck-
genommen und ordnungsgemar entsorgt.

2.9 Stér- und Unfélle

Storfalle sind im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung neben der Bau-,
der Betriebs- und der Nachbetriebsphase als eigene Phase zu behandeln und
daher in der UVE entsprechend darzustellen. Als Teil der Vorhabensbeschrei-
bung werden die Stér- und Unfalle in Kapitel 13 im Ordner B: Vorhaben: Pro-
Jjektbeschreibung, Pldne efc. hier: B. 1 angefiihrt. Beim Betrieb einer Wind-
kraftanlage konnen grundsatzlich elektrische oder mechanische Storfalle und
Storfalle durch Blitzschlag oder Brand an der Anlage entstehen.

2.9.1 Mechanischer Storfall

Eine unmittelbare Gefahr flir Menschen besteht bei mechanischen Storfallen
nur dann, wenn Teile der Anlage (z.B. Rotorblatter) abbrechen oder die Anlage
selbst umsturzt.

Die Windkraftanlage wurde einer Typenprufung unterzogen, wodurch grundle-
gende Sicherheitsstandards eingehalten werden. Darauf aufbauend werden an
den Windkraftanlagen in regelméafigen Abstanden Service- und Wartungsmaf-
nahmen durchgefuhrt, bei denen die wesentlichen mechanischen Komponen-
ten einer Sicht- und Funktionskontrolle unterzogen werden. Dadurch kdnnen
mechanische Storfalle soweit als moglich vermieden werden.

2.9.2 Elektrischer Stérfall

Elektrische Storfalle entstehen im Wesentlichen durch Kurzschlisse an den
elektrischen Komponenten der Windkraftanlage (z.B. Trafo, Generator, Wech-
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selrichter, Schaltanlage). Als moégliche Folgen eines Kurzschlusses oder sonsti-
ger elektrischer Storfalle kénnen Anlagenteile auch in Brand geraten. Im Fall
von Kurzschlissen werden die entsprechenden Anlagenteile automatisch
stromfrei geschaltet und aufier Betrieb gesetzt.

Grundsatzlich werden alle strombetriebenen Komponenten mehrfach Uber-
wacht (Uberwachung der Uberstréme, Differenzstromiiberwachung bzw. End-
schlusserkennung), wodurch Storfalle fruhzeitig erkannt und ev. daraus resul-
tierende Folgeschaden verhindert werden kdnnen. Sowohl beim Auftreten von
mechanischen, als auch elektrischen Storfallen wird ein Notbremsvorgang ein-
geleitet. Dabei wird auf die Notversorgungseinheiten umgeschaltet und die
Blattschnellverstellung ausgelost. Je nach Ausloseursache wird parallel dazu
die Haltebremse ausgel6st, die eine Quittierung durch das Betriebspersonal
erfordert.

2.9.3 Blitzschlag

Als weitere mogliche Storfallquelle kann Blitzschlag an der Anlage angefuhrt
werden. Als Folge eines Blitzschlags kéonnen elektrische und mechanische
Komponenten der Windkraftanlage zerstoért oder im Extremfall auch in Brand
gesetzt werden. Die Windkraftanlagen verfugt Uber ein ausgekligeltes und
nach Norm IEC 61400-24 gepriftes und damit dem Stand der Technik ent-
sprechendes Blitzableitungssystem, welches in der Lage ist, Blitzeinschlage an
den exponierten Teilen der Anlage (Rotorblatt, Maschinengondel) zuverlassig
und moglichst schadlos in den Fundamenterder abzuleiten und dadurch Folge-
schaden zu verhindern. Detaillierte Informationen zum Thema Blitzschutz sind
Ordner C: Sonstige Unterlagen, hier C.3 WKA-Unterlagen Allgemein N 163
und N 149, C3_12 Blitzschutz-und-EMV zu entnehmen.

2.9.4 Brand

Brandfalle in der Maschinengondel oder im Turmfufs kdnnen durch Blitzschlag,
Kurzschliisse, Uberhitzung von Anlagenteilen oder Fehler bei Service- und Re-
paraturarbeiten (z.B. Schweisarbeiten) entstehen. Ein méglicher Brand in der
Windkraftanlage stellt flr betriebsfremde Personen, denen das Betreten der
Anlage untersagt ist, keine direkte Gefahrdung dar, weil eine Windkraftanlage
im Brandfall von weitem sichtbar ist und dementsprechende Ausweichmaoglich-
keiten bestehen. Hingegen besteht fUr Betriebspersonal ein entsprechendes
Risiko, wenn wahrend des Aufenthalts in der Windkraftanlage ein Brand aus-
bricht. Diese Personen werden daher entsprechend geschult und unterwiesen.

Detaillierte Informationen zum Thema Brandschutz finden sich in Ordner C:
Sonstige Unterlagen, hier C.3 WKA-Unterlagen Allgemein N 163 und N
149, C3_09 Grundlagen Brandschutz D4k und C3 06 DE_Fire-
Extingushing-System.
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2.10 Riuckbau- und Nachsorgephase

Windkraftanlagen sind nach Beendigung der Nutzungsdauer vollstandig ab-
baubar und hinterlassen keine nachhaltigen Beeintrachtigungen des Natur-
und Landschaftshaushaltes. Die geplante technisch-wirtschaftliche Lebens-
dauer der Anlagen wird mit 20 Jahren kalkuliert (Angabe des Herstellers).

Nach dieser Zeitspanne erfolgt eine statische Prafung, von der abhangt, ob ei-
ne Anlage weiter betrieben werden kann oder z.B. durch eine baugleiche Anla-
ge ersetzt wird. Wird die Windkraftanlage nicht weiter betrieben oder ersetzt,
kann die Anlage vollig rickstandslos demontiert werden. Nach der Demontage
von Rotor, Generator, Maschinenhaus und des Turms, wird das Fundament bis
1 m unterhalb des Erdniveaus abgeschramt und die Bodenllicke mit entspre-
chendem Bodenmaterial aufgefullt. Befestigte Flachen und Teilstlicke der Zu-
wegung, welche nicht mehr fir landwirtschaftliche Zwecke beansprucht wer-
den, werden anschlielend wieder rekultiviert.

Emissionen in Form von Larm sind durch die Abschramarbeiten Uber einen
Zeitraum von bis zu ca. 4 Wochen (pro WKA) zu erwarten (bei Sprengungen ge-
schatzt etwa 1 Woche pro WKA). Ebenso sind Staubemissionen in geringem
und lokal begrenztem Ausmaf zu erwarten.

Der Wert der Reststoffe oberhalb des Turmes variiert zwar, ist jedoch meist
deutlich héher als die Kosten fur Rickbau, Abtransport und Entsorgung des
nicht recyclingfahigen Materials. Der Wert des recyclingfahigen Materials tragt
demnach die Kosten fur die Entsorgung von Abfallen. Fir den Abbau des Turms
und des Fundaments werden im Allgemeinen wahrend des Betriebes Ruckla-
gen gebildet.

Weitere Informationen koénnen Ordner C: Sonstige Unterlagen, hier C.3
WKA-Unterlagen Allgemein N 163 und N 149, C3 16 Massnah-
men_Betriebseinstellung_N163 6.X entnommen werden.

2.11 Klima- und Energiekonzept incl. Umweltbilanz

Das Klima- und Energiekonzept gem. § 6 Abs.1 Z 1 lit.e UVP-G liegt als eigen-
standiges Dokument, zusammengestellt vom Blro energiewerkstatt® Verein
und Technisches Blro fir erneuerbare Energie, im Ordner D: Beilagen UVE,
hier ,D2_07_Klima- und Energiekonzept“ vor. Die Bestatigung eines befugten
Ziviltechnikers oder technischen Buros, dass die im Klima- und Energiekonzept
enthaltenen MafSnahmen dem Stand der Technik entsprechen, liegt in glei-
chem Ordner D2 mit dem Titel ,D2 08 Bestétigung Stand der Technik des
Klima- und Energiekonzeptes” vor.
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2.12 Sonstige umweltrelevante Angaben

Nach § 6 Abs.1 2.1 lit.f ist in der UVE die vorhabensbedingte Anfalligkeit far
Risiken schwerer Unfélle oder von Naturkatastrophen sowie gegenuber Klima-
wandelfolgen zu beschreiben.

Aufgrund des Charakters des Vorhabens als Repowering eines bestehenden
Windparks ist ein Uber das allgemeine Mafd hinaus gehendes Risiko flir schwe-
re Unfélle, wie bspw. eines Flugzeugabsturzes innerhalb des Windparkareals,
nicht gegeben. Das Vorhaben ist weder als ,Seveso-Betrieb“ noch als Anlage
gemafd der Stoérfallinformationsverordnung einzustufen, sodass entsprechende
vorhabensbedingte schwere Unfalle mit erheblichen Umweltauswirkungen aus-
geschlossen werden kénnen.

Ebenso sind aufgrund des Vorhabenscharakters in Verbindung mit der raumli-
chen Lage des Vorhabens Uber das allgemeine Mafd hinaus gehende Klima-
wandelfolgen nicht gegeben. Dies gilt insbesondere auch im Hinblick auf das
Risiko durch schwere Stirme (Tornados), Erdbeben, Hangrutschungen oder
Uberflutungen. Das Vorhaben liegt nicht in einer naturgefahrenbedingten Risi-
kozone (wie z.B. Hochwasserabflussraum, Gefahrenzone fur Wildbache oder
Lawinen), noch ist eine Ausweitung von Risikozonen infolge des Klimawandels
in vom Vorhaben beanspruchte Raume zu erwarten.

2.13 Information der Offentlichkeit

Der Burgermeister der Standortgemeinde Auersthal wurde im Jahr 2019 Gber
ein mittelfristig vorgesehenes Repowering-Projekt des bestehenden Windparks
informiert.

Am 25.05.2020 wurde das Vorhaben im damaligen Stand der Planung dem
Gemeinderat der Gemeinde Auersthal vorgestellt und entsprechende Wid-
mungsansuchen gestellt. Im Widmungsverfahren ist eine 6-wochige offentliche
Auflage vorgesehen, bei dem betroffene Grundeigentiimerlnnen benachrichtigt
werden und jede Person die Moglichkeit hat, die Unterlagen einzusehen und
eine Stellungnahme abgeben kann. Zu Anderungspunkt 3 (Anderungspunkt
Windkraft) sind keine Stellungnahmen eingelangt.
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3 Alternative Losungsmaoglichkeiten
gem. § 6 Abs.1 Z. 2 UVP-G 2000 idgF.

3.1 Null-Variante

Als Null-Variante wird die Nicht-Umsetzung eines Vorhabens bezeichnet. Auch
die Nicht-Umsetzung eines Vorhabens kann Umweltauswirkungen nach sich
ziehen, die in Umweltprifungsverfahren regelmafig den Auswirkungen der Pro-
jektvariante gegenuberzustellen sind. Die Betrachtung der Null-Variante und
inrer Auswirkungen ist daher als Grundlage fiir die abschlieRende Prifung und
Beurteilung der Umweltvertraglichkeit eines Vorhabens essentiell.

3.1.1 Beschreibung der Null-Variante

Far das gegenstandliche Repowering-Vorhaben besteht die Null-Variante in ei-
nem ggf. mit entsprechenden Reparatur-, Ersatz- oder Wartungstatigkeiten ver-
bundenen Weiterbetrieb der bestehenden 7 Windkraftanlagen vom Typ VESTAS
VI0 mit einer Nennleistung von je 2,0 MW.

3.1.2 Umweltrelevante Auswirkungen der Null-Variante

In der Null-Variante entfallen naturgemaf samtliche Umweltauswirkungen des
gegenstandlichen Repowering-Vorhabens.

Zusammengefasst sind dies vorrangig Auswirkungen auf zusatzlich bean-
spruchte Flachen sowie aus Schall-, Luftschadstoff- und Schattenwurfemissio-
nen, aus der Inanspruchnahme naturlicher Béden, infolge von Veranderungen
des Landschaftsbilds sowie aus Konflikten mit den Lebensraumansprichen
der Tier- und Pflanzenwelt resultierende Auswirkungen, soweit diese per saldo
Uber die Auswirkungen der bestehenden Windkraftanlagen hinaus reichen.
Ebenso entfallen mit der Errichtung und dem Betrieb der Anlagen sowie mit
dem Ruckbau der bestehenen Anlagen anfallenden Ruckstande und Abfalle.

Ebenso entfallt jedoch die erwartete, mit dem Vorhabenszweck unmittelbar
verbundene Mehrproduktion an erneuerbarer elektrischer Energie von
107.000 MWh pro Jahr und die damit verbundene Reduktion der Gesamtemis-
sionen klimawirksamer Gase von 23.433t CO2-Aquivalenten pro Jahr, sowie
die erwarteten positiven Auswirkungen auf das UVP-Schutzgut Klima.

3.2 Alternative Lésungsméglichkeiten
3.2.1 Alternative Anlagenstandorte

Far das gegenstandliche Reopweringprojekt fand eine Entwurfsplanung des
Windparklayouts und daran anschlieflend ein Flachenwidmungsverfahren statt.
Im Zuge dessen wurden innerhalb des bestehenden Windparkareals alternati-
ve Standorte gepruft Die erforderlichen Abstédnde zu fremden Einbauten und
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Nachbaranlagen fanden dabei ebenso Bertcksichtigung wie die Maximierung
des Energieertrags bei moglichst geringen Schall- und Schattenemissionen.

Die gewahlten Anlagenstandorte stellen insofern ein Optimum dar.
3.2.2 Alternative Anlagentypen

Im Zuge von Entwurfsplaung und Widmungsverfahren wurden auch alternative
Anlagenkonfigurationen sowie Anlagen anderer Hersteller geprift. Ziel des An-
lagen-Auswahlverfahrens war die Ertagsmaximierung bei gleichzeitig moglichst
geringen Schall- und Schattenemissionen unter Berlcksichtigung der Ortlichen
Gegebenheiten.

Die gegenstandlich geplanten Anlagentypen stellen aus technischer und be-
triebswirtschaftlicher Sicht das Optimum dar.

3.3 AbschlieBRende Abwagung

Unter den gepriften Standort- und Technikalternativen einschlieflich der Null-
Variante stellt sich die gewahlte Variante flr ein Repowering des bestehenden
Windparks als eine insgesamt glinstige Alternative dar, mit der die angestrebte
deutliche Erhéhung der Produktion an erneuerbarer elektrischer Energie bzw.
die Reduktion der Gesamtemissionen klimawirksamer Gase bei insgesamt ge-
ringen zusatzlichen Umweltauswirkungen sowohl auf den Menschen, als auch
auf die abiotischen und biotischen Umweltschutzglter und auf die Landschaft.
Fir diese Variante wurde in der Folge ein Einreichprojekt mit der Mafigabe
ausgearbeitet, samtliche Potentiale zur Geringhaltung umweltrelevanter Aus-
wirkungen nach Mafdgabe der Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts maximal
zu bericksichtigen.
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4 Konsistenz mit Gibergeordneten Planen und Programmen

Im Folgenden werden die aktuell bekannten Zielsetzungen hinsichtlich der Nut-
zung der Erneuerbaren Energie Windkraft im europaweiten, nationalen wie
auch regionalen Kontext angefuhrt. Weitere Aussagen aus den normativen Re-
gelungen des Elektrizitdtsrechtes des betroffenen Bundeslandes werden
gleichfalls genannt.

4.1 Internationaler Rahmen fir Erneuerbare Energieerzeugung
4.1.1 Klimaabkommen von Paris 2015

Das KlimalUbereinkommen von Paris wurde am 12. Dezember 2015 auf der
UN-Klimakonferenz in Paris von allen 195 Vertragsparteien der Vereinten Nati-
onen verabschiedet und sieht die Begrenzung der menschengemachten globa-
len Erwarmung auf deutlich unter 2°C gegenuber vorindustriellen Werten vor.
Das KlimaUbereinkommen |6ste auf internationaler Ebene das 1997 beschlos-
sene Kyoto-Protokoll ab, seit 2020 greifen die Regelungen des Ubereinkom-
mens von Paris.

1,5-Grad-Ziel: Die Lander haben sich das Ziel gesetzt, den globalen Tempera-
turanstieg auf moglichst 1,5 Grad - jedenfalls unter 2 °Celsius - zu begrenzen.
Notwendig zur Erreichung des Ziels waren jahrliche Emissionssenkungen von
7,6 % bis 2030.

Demnach mussten - vereinfacht und zusammengefasst ausgedrickt - die
weltweiten Treibhausgasemissionen spatestens 2020 ihren Hohepunkt errei-
chen und anschliefend pro Jahrzehnt halbiert werden. Dies bedeutet, dass die
Emissionen von 40 Mrd. Tonnen im Jahr 2020 auf 20 Mrd. Tonnen im Jahr
2030, auf 10 Mrd. Tonnen im Jahr 2040 und auf 5 Mrd. Tonnen im Jahr 2050
fallen mussen (detailliert zu den Emissionsreduktionspfaden IPCC-
Sonderbericht Global Warming of 1.5°C, Oktober 2018). Parallel muss der An-
teil von kohlendioxidfreien Energiequellen alle funf bis sieben Jahre verdoppelt
werden, was aktuell der historischen Entwicklung der erneuerbaren Energien
im vergangenen Jahrzehnt (Verdopplung alle 5,4 Jahre) entspricht. Zudem wer-
den fur dieses Szenario bereits vor Mitte des 21. Jahrhunderts negative Emis-
sionen notwendig, d. h. die aktive Entfernung von Kohlendioxid aus der Atmo-
sphare. Ohne Nutzung negativer Emissionen muss nach den vorliegenden wis-
senschaftlichen Ergebnissen die Energiewende spatestens bis 2040 abge-
schlossen sein. [Quelle: wikipedia]

4.1.2 ,,Green Deal“ der Européischen Union

Die Kommissionsprasidentin Ursula von der Leyen prasentierte im Dezember
2019 den Green Deal der EU. Unter anderem soll Europa als erster Kontinent
bis 2050 klimaneutral werden, konkret soll das EU-Ziel zur Treibhausgasreduk-
tion bis 2030 von derzeit 40 Prozent angehoben werden auf 50 bis 55 Prozent.
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Diese Ziele sollen nach den Vorgaben im Green Deal in einer neuen Klima-
schutzgesetzgebung Niederschlag finden.

4.1.3 Erneuerbare-Energien-Richtlinie der EU

2019 hat die EU ihren energiepolitischen Rahmen uUberarbeitet, um die Abkehr
von fossilen Brennstoffen hin zu sauberer Energie zu unterstitzen und um ins-
besondere die Verpflichtungen der EU aus dem Pariser Abkommen zur Verrin-
gerung der Treibhausgasemissionen zu erfullen.

Mit dem sogenannten EU-Paket ,Clean Energy for all Europeans” wurden acht
neue rechtliche Grundlagen geschaffen, darunter die Uberarbeitete Erneuerba-
re Energien Richtlinie (RED IlI) sowie die Energieeffizienzrichtlinie (EU)
2018/2002.

Die europarechtliche Basis fur den Bereich der Erneuerbare Energien bildet
seit 2009 die Richtlinie 2009/28/EG und stellt damit die wesentliche Grundla-
ge fur die innerstaatliche Gesetzgebung dar.

Die nunmehr seit Dezember 2018 kundgemachte Erneuerbare Energien Richt-
linie RED Il (Renewable Energies Directive Il) ist am 24. Dezember 2018 in
Kraft getreten und war bis 30. Juni 2021 in nationales Recht umzusetzen. Die
Vorganger-RL 2009/28/EG trat unter Ausnahme der Zielbestimmungen am
1. Juli 2021 aufler Kraft. Den zentralen Unterschied zur Vorgangerrichtlinie bil-
den die in Artikel 3 normierten bindenden Ziele bis 2030 auf EU-Ebene.

Das verbindliche Gesamtziel auf EU-Ebene lautet demzufolge 32 % erneuerba-
re Energien bis 2030. Die Mitgliedsstaaten werden von der Richtlinie dazu ver-

pflichtet, diesem Ziel durch nationale Klima- und Energieplane (NEKP, siehe
gleich unter Kap. 4.2) gerecht zu werden. Ab dem Jahr 2021 muUssen daher die
Mitgliedstaaten gemeinsam sicherstellen, dass das EU-weite Ausbauziel von
32 % bis 2030 erreicht wird und gleichzeitig ihre nationalen Ausbauziele far
Erneuerbare Energien entsprechend der RED | weiterhin einhalten (Art. 3 Abs.
3). Die Richtlinie sieht weiters vor, dass die neuen Zielbestimmungen 2023
Uberpraft und gegebenenfalls verscharft werden.

4.2 Nationale dsterreichische Rahmenbedingungen zur Erneuerbaren Ener-
gieerzeugung

4.2.1 Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG)

Das Erneuerbaren-Ausbau-Paket wurde am 17. Marz 2021 im Ministerrat be-
schlossen und wurde am 07.07.2021 vom Nationalrat in Osterreich beschlos-
sen. Das Paket umfasst unter anderem ein umfangreiches Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz (EAG) sowie Novellen zu EIWOG 2010, 0SG 2012, E-ControlG,
GWG 2011, Infrastrukturgesetz oder Starkstromwegegesetz.

Ziel des Gesetzes ist es, Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Quellen in einem solchen Ausmafd zu unterstitzen, dass der Gesamtstromver-
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